
表８．浄水水質検査計画表（１）

採水場所 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

出口 来原浄水場 □
□△
TR

□ □
☆
P

□ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

向山配水系 崎屋ふれあい会館 □
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

妙見山配水系 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾀｳﾝ集会所 □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □

北山配水系 鳶巣ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ □
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

新宮配水系
上新宮調整池
（ポンプ所）

□
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

朝山配水系 畑加圧ポンプ所 □
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

石臼総合センター □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □

中山地内　民家 □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □

鰐淵分団２部
消防格納庫

□
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

常楽寺配水系 畑村公民館 □
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

□

湖陵配水系 蛇池会館 □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □

差海配水系 大山共同墓地 □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □

出口 上津水源地 □
□△
NOX･Fe
FC

□ □
☆
FC･P

□ □
□△
NOX･Fe
FC

□ □
□△
NOX･Fe
FC

□

大平配水系 岩倉ポンプ場 □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □

岩倉配水系 仏谷加圧ポンプ所 □
□△
TR･Fe

□ □ □△★ □ □
□△
TR･Fe

□ □
□△
TR･Fe

□

延畑配水系 西谷ポンプ所 □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □

出口 乙立浄水場 □ □
□△
As･B
TH･TR

□ □
☆
P

□ □
□△
As･B
TH･TR

□ □
□△
As･B
TH･TR

管末 第２加圧ポンプ所 □ □
□△
TH･TR

□ □ □△★ □ □
□△
TH･TR

□ □
□△
TH･TR

出口 日御碕浄水場
□△
F･Na
TH･TR

□ □
☆
P

□ □
□△
F･Na
TH･TR

□ □
□△
F･Na
TH･TR

□ □

管末 日御碕ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
□△
TH･TR

□ □ □△★ □ □
□△
TH･TR

□ □
□△
TH･TR

□ □

出口 灘分浄水場
□△
Al

□ □
☆

FC･LI
P

□ □
□△
Al

□ □
□△
Al

□ □

愛宕山配水系 協和公民館
□△
Al

□ □ □△★ □ □
□△
Al

□ □
□△
Al

□ □

金山配水系 口宇賀民和会館
□△
Al

□ □ □△★ □ □
□△
Al

□ □
□△
Al

□ □

凡例）□：基本項目(9項目)　△：消毒副生成物（12項目）　★：給水栓必須項目（11項目)　☆：浄水全項目(51項目)
　　　As：ヒ素　NOX：硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　Ｆ：フッ素　Ｂ：ホウ素　ClO：塩素酸　Al：アルミニウム　Fe：鉄
　　　Na：ナトリウム　TH：硬度　TR：蒸発残留物　G：ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　M：2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　FC：遊離炭酸　LI：ランゲリア指数
　　　P：PFOS･PFOA

配水系

浜山配水系

上津配水系

乙立配水系

日御碕配水系

灘分配水系

来原配水系



表８．浄水水質検査計画表（２）

採水場所 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

東分団４部
ポンプ格納庫

□ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □ □

西地合下水処理場 □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△ □ □

光尾上ポンプ場 □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □ □ □

鰐淵寺第１駐車場 □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△ □ □

小島集会所 □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△ □ □

鹿園寺配水系
三津西谷

加圧ポンプ所
□△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△ □ □

管末
塩津消防

ポンプ格納庫

□△
F･Al
TH･TR

□
ClO

□
ClO

☆
FC･LI
P

□
ClO

□
ClO

□△
F･Al
TH･TR

□
ClO

□
ClO

□△
F･Al
TH･TR

□
ClO

□
ClO

出口 朝原浄水場 □ □
□△
TR

□ □
☆
P

□ □
□△
TR

□ □
□△
TR

管末 三槙第２ポンプ場 □ □
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

出口 淀原浄水場 □ □ □△ □ □
☆
P

□ □ □△ □ □ □△

管末 呑水ポンプ所 □ □ □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△

出口 大呂川上浄水場 □ □
□△
As･Al
TH･TR

□ □
☆
P

□ □
□△
As･Al
TH･TR

□ □
□△
As･Al
TH･TR

管末 宮内処理場 □ □
□△
Al

TH･TR
□ □ □△★ □ □

□△
Al

TH･TR
□ □

□△
Al

TH･TR

出口 日の出浄水場 □ □ □△ □ □
☆
P

□ □ □△ □ □ □△

石場配水系 吉野ポンプ場 □ □ □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△

和江島配水系 八幡原処理場 □ □ □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△

毛津配水系 毛津調圧槽 □ □ □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△

佐津目配水系 下佐津目公民館 □ □ □△ □ □ □△★ □ □ □△ □ □ □△

出口
多伎浄水場
（ポンプ棟）

□ □
□△
TH･TR

□ □
☆

FC･LI
P

□ □
□△
TH･TR

□ □
□△
TH･TR

竹之上配水系 神原地内　民家 □ □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □

田儀配水系 台場公園 □ □ □ □ □ □△ □ □ □ □ □ □

恵堂配水系 天理教陽拝分教会 □ □
□△
TH･TR

□ □ □△★ □ □
□△
TH･TR

□ □
□△
TH･TR

出口 上頭名浄水場 □ □
□△
As･TR

□ □
☆

FC･LI
P

□ □
□△
As･TR

□ □
□△
As･TR

管末 宇杉地内　民家 □ □
□△
TR

□ □ □△★ □ □
□△
TR

□ □
□△
TR

凡例）□：基本項目(9項目)　△：消毒副生成物（12項目）　★：給水栓必須項目（11項目)　☆：浄水全項目(51項目)
　　　As：ヒ素　NOX：硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　Ｆ：フッ素　Ｂ：ホウ素　ClO：塩素酸　Al：アルミニウム　Fe：鉄
　　　Na：ナトリウム　TH：硬度　TR：蒸発残留物　G：ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　M：2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　FC：遊離炭酸　LI：ランゲリア指数
　　　P：PFOS･PFOA

配水系

美保塩津配水系

県受水系

伊野配水系

本郷・苅藻谷
配水系

朝原配水系

淀原配水系

大呂配水系

日の出配水系

多伎配水系

上頭名配水系


